
 

PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS  

 
PLANOS 

ENVASES SOPLADOS  
 
 
 
 
PLANO Nº  1: FABRICA Nº 1  
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PLANO Nº 2: FABRICA Nº 2 ( INYECCIÓN) 
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T E  
 Nº 1 

 

T/M:  TORRE MARLEY TORRAVAL.                                    ENFRIADORES TEJADO 
C:       CONDENSADOR EVAPCO                                               TERMINALES DE RED AFCH Y ACS 
T/S:   TORRE SULZER                                                                  RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO 
TV/1: CONDENSADOR TEVA Nº 1                                            RED AGUA CALIENTE  
TV/2: CONDENSADOR TEVA Nº 2                      T.E:      TERMO ELECTRICO 
TV/3: CONDENSADOR TEVA Nº 3                      P.C:      PUNTO CRÍTICO DE LA INSTALACIÓN 
A.E.T: AGUA APORTE ENFRIADORES TEJAD          P.T.M:  PUNTO DE TOMA DE MUESTRA 

TV/3 

ENFRIADORES TEJADO 

ENFRIADORES TEJADO 

 

 

PC 
Y 

PTM 

PC 
Y 

PTM 

A.E.T 
PC 
Y 

PTM 

T E  
 Nº 4 

 

T E  
 Nº 5 

 

37 

7 



 

PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS  

 
PLANOS 

ENVASES SOPLADOS  
 

 
PLANO Nº 2:  RED  CONTTRA  INCENDIOS FABRICA Nº 1 
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PLANO Nº  3: FABRICA Nº 2 ( INYECCIÓN)  
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A:  ACOMETIDA GENERAL AGUA MUNICIPAL 
D:  DESCALCIFICADOR 
F  FILTRO PARTICULAS 
T.E  TERMO ELECTRICO  ( PC Y TOMA DE MUESTRA). 
 RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO ( PC Y TOMA DE MUESTRA). 
 RED AGUA CALIENTE SANITARIA.  ( PC Y TOMA DE MUESTRA). 
 TERMINALES DE RED AFCH Y ACS 
 ENFRIADORES TEJADO 
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